
Solicitado por:

Muestra:

Nº de informe:

05455

Descripción:

INFORME DE ANÁLISIS 

Agua de consumo humano

C.S.P Alzira dept11. Dep La Rivera

POZO A.P. MASSANASA

300516

POZO A.P. MASSANASA - RED MASSANASAProcedencia:

Localidad: MASSANASSA

C/ La Paz, s/nº

46600 ALZIRA
Dirección:

Fecha de entrada de la muestra:

Fecha de muestreo: 09/05/2016 00:00:00

09/05/2016Nº muestra: 08-16-05455
460000000571Ref. externa:

VigilanciaTipo de análisis:
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Centro de Salut Pública de Valencia
Laboratorio de Salud Pública 

DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICAAvda. de Cataluña 21

46020 Valencia

Tel. 96 192 58 90

Fax 96 192 57 04
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CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Fisico-químicoANÁLISIS SOLICITADO: 27/05/2016Fecha de finalización:

RESULTADOS:

Dia de inicio
del ensayo

Valor
hallado

Valor de
referencia MétodoParámetro Incert. (±) L.C.

VOLUMETRIA

PEE/LSPV/054 10/05/2016
00:00:00

Alcalinidad total (mg HCO3/l)
20302 42

ICP-MS

PEE/LSPV/134 11/05/2016
00:00:00

< 200Aluminio (µg Al/l)
20<20

ESPECTROFOTOMETRIA

PEE/LSPV/180 10/05/2016
00:00:00

< 0,5Amonio (mg NH4/l)
0,05<0,05

ICP-MS

PEE/LSPV/134 11/05/2016
00:00:00

< 5Antimonio (µg Sb/l)
1,0<1

ICP-MS

PEE/LSPV/134 11/05/2016
00:00:00

< 10Arsénico (µg As/l)
1,02,1 0,6

ICP-MS

PEE/LSPV/134 11/05/2016
00:00:00

< 1Boro (mg B/l)
0,1<0,1

ICP-MS

PEE/LSPV/134 11/05/2016
00:00:00

< 5Cadmio (µg Cd/l)
0,5<0,5

VOLUMETRIA

PEE/LSPV/052 10/05/2016
00:00:00

Calcio (mg Ca/l)
20121 23

ESPECTROFOTOMETRIA

PEE/LSPV/060 10/05/2016
00:00:00

< 50Cianuro libre (µg CN/l)
5<5

ESPECTOFOTOMETRIA UV-VIS

PEE/LSPV/178 10/05/2016
00:00:00

< 1Cloro libre residual (mg Cl2/l)
0,20<0,2

ESPECTOFOTOMETRIA UV-VIS

PEE/LSPV/178 10/05/2016
00:00:00

Cloro residual total (mg Cl2/l)
0,20<0,2

HPLC

PEE/LSPV/097 10/05/2016
00:00:00

< 250Cloruros (mg Cl/l)
10149 10

ICP-MS

PEE/LSPV/134 11/05/2016
00:00:00

< 2Cobre (mg Cu/l)
0,008<0,008

Página 1 de 5Se prohibe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.

Laboratorio acreditado por ENAC. Acreditación nº 234/LE1189

Los ensayos marcados ( * ) no están amparados por la acreditación de ENAC.



Solicitado por:

Muestra:

Nº de informe:

05455

Descripción:

INFORME DE ANÁLISIS 

Agua de consumo humano

C.S.P Alzira dept11. Dep La Rivera

POZO A.P. MASSANASA

300516

POZO A.P. MASSANASA - RED MASSANASAProcedencia:

Localidad: MASSANASSA

C/ La Paz, s/nº

46600 ALZIRA
Dirección:

Fecha de entrada de la muestra:

Fecha de muestreo: 09/05/2016 00:00:00

09/05/2016Nº muestra: 08-16-05455
460000000571Ref. externa:

VigilanciaTipo de análisis:
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Centro de Salut Pública de Valencia
Laboratorio de Salud Pública 

DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICAAvda. de Cataluña 21

46020 Valencia

Tel. 96 192 58 90

Fax 96 192 57 04
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CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Fisico-químicoANÁLISIS SOLICITADO: 27/05/2016Fecha de finalización:

RESULTADOS:

Dia de inicio
del ensayo

Valor
hallado

Valor de
referencia MétodoParámetro Incert. (±) L.C.

COLORIMETRIA
* PEE/LSPV/050 10/05/2016

00:00:00
< 15Color (mg/l) 0

CONDUCTIMETRIA

PEE/LSPV/002 10/05/2016
00:00:00

< 2500Conductividad a 20ºC (µS/cm)
2251167 70

ICP-MS

PEE/LSPV/134 11/05/2016
00:00:00

< 50Cromo (µg Cr/l)
2,05,7 1,5

VOLUMETRIA

PEE/LSPV/052 10/05/2016
00:00:00

Dureza total (mg Ca/l)
46175 23

HPLC

PEE/LSPV/097 10/05/2016
00:00:00

< 1,5Fluoruros (mg F/l)
0,100,23 0,02

ESPECTROFOTOMETRIA

PEE/LSPV/235 13/05/2016
00:00:00

< 200Hierro (µg Fe/l)
25<25

* CALCULADO 10/05/2016
00:00:00

Indice de Langelier 0,33

VOLUMETRIA

PEE/LSPV/052 10/05/2016
00:00:00

Magnesio (mg Mg/l)
2332 6

ICP-MS

PEE/LSPV/134 11/05/2016
00:00:00

< 50Manganeso (µg Mn/l)
2,0<2

FLUORESCENCIA ATOMICA

PEE/LSPV/107 10/05/2016
00:00:00

< 1Mercurio (µg Hg/l)
0,10<0,1

ICP-MS

PEE/LSPV/134 11/05/2016
00:00:00

< 20Níquel (µg Ni/l)
2,0<2

HPLC

PEE/LSPV/097 10/05/2016
00:00:00

< 50Nitratos (mg NO3/l)
# 581 10

ESPECTROFOTOMETRIA

PEE/LSPV/179 10/05/2016
00:00:00

< 0,1Nitritos (mg NO2/l)
0,05<0,05

Página 2 de 5Se prohibe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.

Laboratorio acreditado por ENAC. Acreditación nº 234/LE1189

Los ensayos marcados ( * ) no están amparados por la acreditación de ENAC.



Solicitado por:

Muestra:

Nº de informe:

05455

Descripción:

INFORME DE ANÁLISIS 

Agua de consumo humano

C.S.P Alzira dept11. Dep La Rivera

POZO A.P. MASSANASA

300516

POZO A.P. MASSANASA - RED MASSANASAProcedencia:

Localidad: MASSANASSA

C/ La Paz, s/nº

46600 ALZIRA
Dirección:

Fecha de entrada de la muestra:

Fecha de muestreo: 09/05/2016 00:00:00

09/05/2016Nº muestra: 08-16-05455
460000000571Ref. externa:

VigilanciaTipo de análisis:

�������������������������������� 	
������������	
������������	
������������	
������������ ��������������������
������������
���������������������������
������������
���������������������������
������������
���������������������������
������������
�������

Centro de Salut Pública de Valencia
Laboratorio de Salud Pública 

DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICAAvda. de Cataluña 21

46020 Valencia

Tel. 96 192 58 90

Fax 96 192 57 04
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CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Fisico-químicoANÁLISIS SOLICITADO: 27/05/2016Fecha de finalización:

RESULTADOS:

Dia de inicio
del ensayo

Valor
hallado

Valor de
referencia MétodoParámetro Incert. (±) L.C.

VOLUMETRIA

PEE/LSPV/055 10/05/2016
00:00:00

< 5Oxidabilidad (mg O2/l)
0,50<0,5

POTENCIOMETRIA

PEE/LSPV/005 10/05/2016
00:00:00

0,16 > 6,5 y < 9,5pH 7,35

ICP-MS

PEE/LSPV/134 11/05/2016
00:00:00

< 10Plomo (µg Pb/l)
1,0<1

ICP-MS

PEE/LSPV/134 11/05/2016
00:00:00

< 10Selenio (µg Se/l)
1,03,6 1,3

EAAE

PEE/LSPV/115 13/05/2016
00:00:00

< 200Sodio (mg Na/l)
1087 4

HPLC

PEE/LSPV/097 10/05/2016
00:00:00

< 250Sulfatos (mg SO4/l)
10172 14

TURBIDIMETRIA

PEE/LSPV/051 10/05/2016
00:00:00

< 5Turbidez (U.N.F.)
0,200,3 0,10

Fisico-químicoANÁLISIS SOLICITADO: 17/05/2016Fecha de finalización:

RESULTADOS:

Dia de inicio
del ensayo

Valor
hallado

Valor de
referencia MétodoParámetro Incert. (±) L.C.

GC

PEE/LSPV/099 10/05/2016
00:00:00

Bromoformo (µg/l)
5<5

GC

PEE/LSPV/099 10/05/2016
00:00:00

Cloroformo (µg/l)
5<5

GC

PEE/LSPV/099 10/05/2016
00:00:00

Dibromoclorometano (µg/l)
5<5

Página 3 de 5Se prohibe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.

Laboratorio acreditado por ENAC. Acreditación nº 234/LE1189

Los ensayos marcados ( * ) no están amparados por la acreditación de ENAC.



Solicitado por:

Muestra:

Nº de informe:

05455

Descripción:

INFORME DE ANÁLISIS 

Agua de consumo humano

C.S.P Alzira dept11. Dep La Rivera

POZO A.P. MASSANASA

300516

POZO A.P. MASSANASA - RED MASSANASAProcedencia:

Localidad: MASSANASSA

C/ La Paz, s/nº

46600 ALZIRA
Dirección:

Fecha de entrada de la muestra:

Fecha de muestreo: 09/05/2016 00:00:00

09/05/2016Nº muestra: 08-16-05455
460000000571Ref. externa:

VigilanciaTipo de análisis:
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CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Fisico-químicoANÁLISIS SOLICITADO: 17/05/2016Fecha de finalización:

RESULTADOS:

Dia de inicio
del ensayo

Valor
hallado

Valor de
referencia MétodoParámetro Incert. (±) L.C.

GC

PEE/LSPV/099 10/05/2016
00:00:00

Diclorobromometano (µg/l)
5<5

GC

PEE/LSPV/099 10/05/2016
00:00:00

< 100Suma trihalometanos (µg/l)
5<5

GC

PEE/LSPV/099 10/05/2016
00:00:00

Tetracloroeteno (µg/l)
2,52,7 0,9

GC

PEE/LSPV/099 10/05/2016
00:00:00

Tricloroeteno (µg/l)
2,5<2,5

GC

PEE/LSPV/099 10/05/2016
00:00:00

< 10Tricloroeteno + Tetracloroeteno (µg/l)
2,52,7 1,0

MicrobiológicoANÁLISIS SOLICITADO: 17/05/2016Fecha de finalización:

RESULTADOS:

Dia de inicio
del ensayo

Valor
hallado

Valor de
referencia MétodoParámetro Incert. (±) L.C.

RECUENTO

PEE/LSPV/070 10/05/2016
00:00:00

Rto. Aerobios a 22ºC (ufc/ml)
-<1 ][

RECUENTO

PEE/LSPV/109 10/05/2016
00:00:00

0,00E+00Rto. Clostridium perfringens (ufc/100 ml)
-<1 ][

RECUENTO

PEE/LSPV/267 10/05/2016
00:00:00

0,00E+00Rto. Coliformes totales (NMP/100 ml)
-<1<1 ][

RECUENTO

PEE/LSPV/072 10/05/2016
00:00:00

0,00E+00Rto. Enterococos (ufc/100 ml)
-<1 ][

Página 4 de 5Se prohibe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.

Laboratorio acreditado por ENAC. Acreditación nº 234/LE1189

Los ensayos marcados ( * ) no están amparados por la acreditación de ENAC.



Solicitado por:

Muestra:

Nº de informe:

05455

Descripción:

INFORME DE ANÁLISIS 

Agua de consumo humano

C.S.P Alzira dept11. Dep La Rivera

POZO A.P. MASSANASA

300516

POZO A.P. MASSANASA - RED MASSANASAProcedencia:

Localidad: MASSANASSA

C/ La Paz, s/nº

46600 ALZIRA
Dirección:

Fecha de entrada de la muestra:

Fecha de muestreo: 09/05/2016 00:00:00

09/05/2016Nº muestra: 08-16-05455
460000000571Ref. externa:

VigilanciaTipo de análisis:
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CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

MicrobiológicoANÁLISIS SOLICITADO: 17/05/2016Fecha de finalización:

RESULTADOS:

Dia de inicio
del ensayo

Valor
hallado

Valor de
referencia MétodoParámetro Incert. (±) L.C.

RECUENTO

PEE/LSPV/267 10/05/2016
00:00:00

0,00E+00Rto. Escherichia coli (NMP/100 ml)
-<1<1 ][

OBSERVACIONES:

R.D. 140/2003, de 7 de febrero.

Los parametros marcados  ( # ) no se ajustan a los de referencia establecidos por:

L.C.: Límite de cuantificación

L.D.: Límite de detección

La columna que expresa el valor de referencia no está incluida en el alcance de la acreditación.

Pedro Martí Requena

Valencia, a 30 de Mayo de 2016

El Jefe de Seccion del Laboratorio:

Este documento ha sido validado
electrónicamente de acuerdo con lo

establecido en el Decreto 87/2002 del
Gobierno Valenciano

NOTAS:

Página 5 de 5Se prohibe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.

Laboratorio acreditado por ENAC. Acreditación nº 234/LE1189

Los ensayos marcados ( * ) no están amparados por la acreditación de ENAC.



Solicitado por:

Muestra:

Nº de informe:

05456

Descripción:

INFORME DE ANÁLISIS 

Agua de consumo humano

C.S.P Alzira dept11. Dep La Rivera

GRIFO CONSUMIDOR, FARMACIA PLAZA CONSTITUCIÓN, 4

300516

RED MASSANASA-ABASTECIMIENTOProcedencia:

Localidad: MASSANASSA

C/ La Paz, s/nº

46600 ALZIRA
Dirección:

Fecha de entrada de la muestra:

Fecha de muestreo: 09/05/2016 00:00:00

09/05/2016Nº muestra: 08-16-05456
461650001000Ref. externa:

CompletoTipo de análisis:
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CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Fisico-químicoANÁLISIS SOLICITADO: 27/05/2016Fecha de finalización:

RESULTADOS:

Dia de inicio
del ensayo

Valor
hallado

Valor de
referencia MétodoParámetro Incert. (±) L.C.

VOLUMETRIA

PEE/LSPV/054 10/05/2016
00:00:00

Alcalinidad total (mg HCO3/l)
20250 35

ICP-MS

PEE/LSPV/134 11/05/2016
00:00:00

< 200Aluminio (µg Al/l)
20<20

ESPECTROFOTOMETRIA

PEE/LSPV/180 10/05/2016
00:00:00

< 0,5Amonio (mg NH4/l)
0,05<0,05

ICP-MS

PEE/LSPV/134 11/05/2016
00:00:00

< 5Antimonio (µg Sb/l)
1,0<1

ICP-MS

PEE/LSPV/134 11/05/2016
00:00:00

< 10Arsénico (µg As/l)
1,01,5 0,4

ICP-MS

PEE/LSPV/134 11/05/2016
00:00:00

< 1Boro (mg B/l)
0,1<0,1

ICP-MS

PEE/LSPV/134 11/05/2016
00:00:00

< 5Cadmio (µg Cd/l)
0,5<0,5

VOLUMETRIA

PEE/LSPV/052 10/05/2016
00:00:00

Calcio (mg Ca/l)
20123 23

ESPECTROFOTOMETRIA

PEE/LSPV/060 10/05/2016
00:00:00

< 50Cianuro libre (µg CN/l)
5<5

ESPECTOFOTOMETRIA UV-VIS

PEE/LSPV/178 10/05/2016
00:00:00

< 1Cloro libre residual (mg Cl2/l)
0,200,56 0,08

ESPECTOFOTOMETRIA UV-VIS

PEE/LSPV/178 10/05/2016
00:00:00

Cloro residual total (mg Cl2/l)
0,200,61 0,07

HPLC

PEE/LSPV/097 10/05/2016
00:00:00

< 250Cloruros (mg Cl/l)
10115 8

ICP-MS

PEE/LSPV/134 11/05/2016
00:00:00

< 2Cobre (mg Cu/l)
0,008<0,008

Página 1 de 13Se prohibe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.

Laboratorio acreditado por ENAC. Acreditación nº 234/LE1189

Los ensayos marcados ( * ) no están amparados por la acreditación de ENAC.



Solicitado por:

Muestra:

Nº de informe:

05456

Descripción:

INFORME DE ANÁLISIS 

Agua de consumo humano

C.S.P Alzira dept11. Dep La Rivera

GRIFO CONSUMIDOR, FARMACIA PLAZA CONSTITUCIÓN, 4

300516

RED MASSANASA-ABASTECIMIENTOProcedencia:

Localidad: MASSANASSA

C/ La Paz, s/nº

46600 ALZIRA
Dirección:

Fecha de entrada de la muestra:

Fecha de muestreo: 09/05/2016 00:00:00

09/05/2016Nº muestra: 08-16-05456
461650001000Ref. externa:

CompletoTipo de análisis:
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CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Fisico-químicoANÁLISIS SOLICITADO: 27/05/2016Fecha de finalización:

RESULTADOS:

Dia de inicio
del ensayo

Valor
hallado

Valor de
referencia MétodoParámetro Incert. (±) L.C.

COLORIMETRIA
* PEE/LSPV/050 10/05/2016

00:00:00
< 15Color (mg/l) 0

CONDUCTIMETRIA

PEE/LSPV/002 10/05/2016
00:00:00

< 2500Conductividad a 20ºC (µS/cm)
2251049 63

ICP-MS

PEE/LSPV/134 11/05/2016
00:00:00

< 50Cromo (µg Cr/l)
2,03,5 0,9

VOLUMETRIA

PEE/LSPV/052 10/05/2016
00:00:00

Dureza total (mg Ca/l)
46185 24

HPLC

PEE/LSPV/097 10/05/2016
00:00:00

< 1,5Fluoruros (mg F/l)
0,100,24 0,02

ESPECTROFOTOMETRIA

PEE/LSPV/235 13/05/2016
00:00:00

< 200Hierro (µg Fe/l)
2526 4

* CALCULADO 10/05/2016
00:00:00

Indice de Langelier 0,41

VOLUMETRIA

PEE/LSPV/052 10/05/2016
00:00:00

Magnesio (mg Mg/l)
2337 7

ICP-MS

PEE/LSPV/134 11/05/2016
00:00:00

< 50Manganeso (µg Mn/l)
2,0<2

FLUORESCENCIA ATOMICA

PEE/LSPV/107 10/05/2016
00:00:00

< 1Mercurio (µg Hg/l)
0,10<0,1

ICP-MS

PEE/LSPV/134 11/05/2016
00:00:00

< 20Níquel (µg Ni/l)
2,0<2

HPLC

PEE/LSPV/097 10/05/2016
00:00:00

< 50Nitratos (mg NO3/l)
539 5

ESPECTROFOTOMETRIA

PEE/LSPV/179 10/05/2016
00:00:00

< 0,1Nitritos (mg NO2/l)
0,05<0,05
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Solicitado por:

Muestra:

Nº de informe:

05456

Descripción:

INFORME DE ANÁLISIS 

Agua de consumo humano

C.S.P Alzira dept11. Dep La Rivera

GRIFO CONSUMIDOR, FARMACIA PLAZA CONSTITUCIÓN, 4

300516

RED MASSANASA-ABASTECIMIENTOProcedencia:

Localidad: MASSANASSA

C/ La Paz, s/nº

46600 ALZIRA
Dirección:

Fecha de entrada de la muestra:

Fecha de muestreo: 09/05/2016 00:00:00

09/05/2016Nº muestra: 08-16-05456
461650001000Ref. externa:

CompletoTipo de análisis:
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CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Fisico-químicoANÁLISIS SOLICITADO: 27/05/2016Fecha de finalización:

RESULTADOS:

Dia de inicio
del ensayo

Valor
hallado

Valor de
referencia MétodoParámetro Incert. (±) L.C.

VOLUMETRIA

PEE/LSPV/055 10/05/2016
00:00:00

< 5Oxidabilidad (mg O2/l)
0,50<0,5

POTENCIOMETRIA

PEE/LSPV/005 10/05/2016
00:00:00

0,16 > 6,5 y < 9,5pH 7,49

ICP-MS

PEE/LSPV/134 11/05/2016
00:00:00

< 10Plomo (µg Pb/l)
1,0<1

ICP-MS

PEE/LSPV/134 11/05/2016
00:00:00

< 10Selenio (µg Se/l)
1,02,2 0,8

EAAE

PEE/LSPV/115 13/05/2016
00:00:00

< 200Sodio (mg Na/l)
1068 3

HPLC

PEE/LSPV/097 10/05/2016
00:00:00

< 250Sulfatos (mg SO4/l)
10236 19

TURBIDIMETRIA

PEE/LSPV/051 10/05/2016
00:00:00

< 5Turbidez (U.N.F.)
0,200,21 0,07

Fisico-químicoANÁLISIS SOLICITADO: 19/05/2016Fecha de finalización:

RESULTADOS:

Dia de inicio
del ensayo

Valor
hallado

Valor de
referencia MétodoParámetro Incert. (±) L.C.

GC-MS

PEE/LSPV/101 11/05/2016
00:00:00

Antraceno (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/101 11/05/2016
00:00:00

< 0,01Benzo(a)pireno (µg/l)
0,0025<0,0025

GC-MS

PEE/LSPV/101 11/05/2016
00:00:00

Benzo(b)fluoranteno (µg/l)
0,025<0,025
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CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Fisico-químicoANÁLISIS SOLICITADO: 19/05/2016Fecha de finalización:

RESULTADOS:

Dia de inicio
del ensayo

Valor
hallado

Valor de
referencia MétodoParámetro Incert. (±) L.C.

GC-MS

PEE/LSPV/101 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Benzo(b)fluoranteno + Benzo(g,h,i )perileno + 
Benzo(k)fluoranteno + Indeno(1,2,3-cd) pireno 
(µg/l)

0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/101 11/05/2016
00:00:00

Benzo(g,h,l)perileno (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/101 11/05/2016
00:00:00

Benzo(k)fluoranteno (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/101 11/05/2016
00:00:00

Fluoranteno (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/101 11/05/2016
00:00:00

Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)
0,025<0,025

Fisico-químicoANÁLISIS SOLICITADO: 17/05/2016Fecha de finalización:

RESULTADOS:

Dia de inicio
del ensayo

Valor
hallado

Valor de
referencia MétodoParámetro Incert. (±) L.C.

GC

PEE/LSPV/099 10/05/2016
00:00:00

Bromoformo (µg/l)
56 2

GC

PEE/LSPV/099 10/05/2016
00:00:00

Cloroformo (µg/l)
5<5

GC

PEE/LSPV/099 10/05/2016
00:00:00

Dibromoclorometano (µg/l)
58 5

GC

PEE/LSPV/099 10/05/2016
00:00:00

Diclorobromometano (µg/l)
5<5

GC

PEE/LSPV/099 10/05/2016
00:00:00

< 100Suma trihalometanos (µg/l)
514 9
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CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Fisico-químicoANÁLISIS SOLICITADO: 17/05/2016Fecha de finalización:

RESULTADOS:

Dia de inicio
del ensayo

Valor
hallado

Valor de
referencia MétodoParámetro Incert. (±) L.C.

GC

PEE/LSPV/099 10/05/2016
00:00:00

Tetracloroeteno (µg/l)
2,5<2,5

GC

PEE/LSPV/099 10/05/2016
00:00:00

Tricloroeteno (µg/l)
2,5<2,5

GC

PEE/LSPV/099 10/05/2016
00:00:00

< 10Tricloroeteno + Tetracloroeteno (µg/l)
2,5<2,5

Fisico-químicoANÁLISIS SOLICITADO: 20/05/2016Fecha de finalización:

RESULTADOS:

Dia de inicio
del ensayo

Valor
hallado

Valor de
referencia MétodoParámetro Incert. (±) L.C.

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Acetamiprid (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1Alacloro (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,03Aldrin (µg/l)
0,010<0,01

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,03Aldrin + Dieldrin (µg/l) (expresados como 
dieldrin)

0,010<0,01

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1Alfa Endosulfan (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1Alfa HCH (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Atrazina (µg/l)
0,025<0,025
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CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Fisico-químicoANÁLISIS SOLICITADO: 20/05/2016Fecha de finalización:

RESULTADOS:

Dia de inicio
del ensayo

Valor
hallado

Valor de
referencia MétodoParámetro Incert. (±) L.C.

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Atrazina desetilo (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Atrazina desisopropil (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Azoxitrobina (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Benalaxil (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1Beta Endosulfan (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1Beta HCH (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1Bifentrina (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Boscalida (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Bromacilo (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Carbendazima (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Cimoxanilo (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1Cipermetrina (µg/l) (suma de isómeros)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Ciproconazol (µg/l)
0,025<0,025
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CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Fisico-químicoANÁLISIS SOLICITADO: 20/05/2016Fecha de finalización:

RESULTADOS:

Dia de inicio
del ensayo

Valor
hallado

Valor de
referencia MétodoParámetro Incert. (±) L.C.

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1Clorfenvinfos (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Clorotolurón (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1Clorpirifos (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1Clorprofam (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1Clortalonil (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Clotianidina (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1DDD (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1DDE (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

DDT (suma P-P´DDE, DDD, O-P´DDT y 
P-P´DDT expresado como DDT) (µg/l)

0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

* < 0,1Delta HCH (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1Diazinon (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,03Dieldrin (µg/l)
0,010<0,01

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Dimetoato (µg/l)
0,025<0,025
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CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Fisico-químicoANÁLISIS SOLICITADO: 20/05/2016Fecha de finalización:

RESULTADOS:

Dia de inicio
del ensayo

Valor
hallado

Valor de
referencia MétodoParámetro Incert. (±) L.C.

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Dimetomorf (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Diurón (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1Endosulfan (alfa+beta+sulfato) (µg/l) 
(expresado como endosulfan)

0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1Endosulfan sulfato (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1Endrin (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Etoprofos (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Fenhexamida (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1Fenitrotion (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Fipronil (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Fluquinconazol (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,03Heptacloro (µg/l)
0,010<0,01

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,03Heptacloro (suma de heptacloroepóxidos y 
heptacloro expresados como Heptacloro)  (µg/l)

0,010<0,01

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,03Heptacloro epóxido endo (µg/l)
0,010<0,01
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Solicitado por:

Muestra:

Nº de informe:

05456

Descripción:

INFORME DE ANÁLISIS 

Agua de consumo humano

C.S.P Alzira dept11. Dep La Rivera

GRIFO CONSUMIDOR, FARMACIA PLAZA CONSTITUCIÓN, 4

300516

RED MASSANASA-ABASTECIMIENTOProcedencia:

Localidad: MASSANASSA

C/ La Paz, s/nº

46600 ALZIRA
Dirección:

Fecha de entrada de la muestra:

Fecha de muestreo: 09/05/2016 00:00:00

09/05/2016Nº muestra: 08-16-05456
461650001000Ref. externa:

CompletoTipo de análisis:

�������������������������������� 	
������������	
������������	
������������	
������������ ��������������������
������������
���������������������������
������������
���������������������������
������������
���������������������������
������������
�������

Centro de Salut Pública de Valencia
Laboratorio de Salud Pública 

DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICAAvda. de Cataluña 21

46020 Valencia

Tel. 96 192 58 90

Fax 96 192 57 04
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CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Fisico-químicoANÁLISIS SOLICITADO: 20/05/2016Fecha de finalización:

RESULTADOS:

Dia de inicio
del ensayo

Valor
hallado

Valor de
referencia MétodoParámetro Incert. (±) L.C.

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,03Heptacloro epóxido exo (µg/l)
0,010<0,01

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1Hexaclorobenceno (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Imazalil (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Imidacloprid (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Iprovalicarb (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1Isodrin (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Isoproturón (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Kresoxim-metilo (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1Lambda Cihalotrina (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1Lindano (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Linurón (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Malaoxon (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1Malation (µg/l)
0,025<0,025
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Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.

Laboratorio acreditado por ENAC. Acreditación nº 234/LE1189
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Solicitado por:

Muestra:

Nº de informe:

05456

Descripción:

INFORME DE ANÁLISIS 

Agua de consumo humano

C.S.P Alzira dept11. Dep La Rivera

GRIFO CONSUMIDOR, FARMACIA PLAZA CONSTITUCIÓN, 4

300516

RED MASSANASA-ABASTECIMIENTOProcedencia:

Localidad: MASSANASSA

C/ La Paz, s/nº

46600 ALZIRA
Dirección:

Fecha de entrada de la muestra:

Fecha de muestreo: 09/05/2016 00:00:00

09/05/2016Nº muestra: 08-16-05456
461650001000Ref. externa:

CompletoTipo de análisis:
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Centro de Salut Pública de Valencia
Laboratorio de Salud Pública 
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46020 Valencia

Tel. 96 192 58 90

Fax 96 192 57 04
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CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Fisico-químicoANÁLISIS SOLICITADO: 20/05/2016Fecha de finalización:

RESULTADOS:

Dia de inicio
del ensayo

Valor
hallado

Valor de
referencia MétodoParámetro Incert. (±) L.C.

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Mepanipirima (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Metalaxilo (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1Metolacloro (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Miclobutanilo (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Molinato (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Ometoato (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1O-P' DDT (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1Permetrina (suma de isomeros) (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Pirifenox (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1Pirimetanilo (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1P-P´DDT (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Procloraz (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Simazina (µg/l)
0,025<0,025
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Solicitado por:

Muestra:

Nº de informe:

05456

Descripción:

INFORME DE ANÁLISIS 

Agua de consumo humano

C.S.P Alzira dept11. Dep La Rivera

GRIFO CONSUMIDOR, FARMACIA PLAZA CONSTITUCIÓN, 4

300516

RED MASSANASA-ABASTECIMIENTOProcedencia:

Localidad: MASSANASSA

C/ La Paz, s/nº

46600 ALZIRA
Dirección:

Fecha de entrada de la muestra:

Fecha de muestreo: 09/05/2016 00:00:00

09/05/2016Nº muestra: 08-16-05456
461650001000Ref. externa:

CompletoTipo de análisis:
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Centro de Salut Pública de Valencia
Laboratorio de Salud Pública 
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Tel. 96 192 58 90

Fax 96 192 57 04
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CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Fisico-químicoANÁLISIS SOLICITADO: 20/05/2016Fecha de finalización:

RESULTADOS:

Dia de inicio
del ensayo

Valor
hallado

Valor de
referencia MétodoParámetro Incert. (±) L.C.

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Tebuconazol (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Tebufenocida (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Terbumeton (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Terbumeton Desetilo (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Terbutilazina (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Terbutilazina Desetil (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Tetraconazol (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Tiabendazol (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Tiacloprid (µg/l)
0,025<0,025

LC-MS

PEE/LSPV/234 11/05/2016
00:00:00

< 0,1Tiametoxam (µg/l)
0,025<0,025

GC-MS

PEE/LSPV/223 10/05/2016
00:00:00

< 0,1Trifluralina (µg/l)
0,025<0,025
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Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.

Laboratorio acreditado por ENAC. Acreditación nº 234/LE1189

Los ensayos marcados ( * ) no están amparados por la acreditación de ENAC.



Solicitado por:

Muestra:

Nº de informe:

05456

Descripción:

INFORME DE ANÁLISIS 

Agua de consumo humano

C.S.P Alzira dept11. Dep La Rivera

GRIFO CONSUMIDOR, FARMACIA PLAZA CONSTITUCIÓN, 4

300516

RED MASSANASA-ABASTECIMIENTOProcedencia:

Localidad: MASSANASSA

C/ La Paz, s/nº

46600 ALZIRA
Dirección:

Fecha de entrada de la muestra:

Fecha de muestreo: 09/05/2016 00:00:00

09/05/2016Nº muestra: 08-16-05456
461650001000Ref. externa:

CompletoTipo de análisis:
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CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

MicrobiológicoANÁLISIS SOLICITADO: 17/05/2016Fecha de finalización:

RESULTADOS:

Dia de inicio
del ensayo

Valor
hallado

Valor de
referencia MétodoParámetro Incert. (±) L.C.

RECUENTO

PEE/LSPV/070 10/05/2016
00:00:00

Rto. Aerobios a 22ºC (ufc/ml)
-<1 ][

RECUENTO

PEE/LSPV/109 10/05/2016
00:00:00

0,00E+00Rto. Clostridium perfringens (ufc/100 ml)
-<1 ][

RECUENTO

PEE/LSPV/267 10/05/2016
00:00:00

0,00E+00Rto. Coliformes totales (NMP/100 ml)
-<1<1 ][

RECUENTO

PEE/LSPV/072 10/05/2016
00:00:00

0,00E+00Rto. Enterococos (ufc/100 ml)
-<1 ][
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Solicitado por:

Muestra:

Nº de informe:

05456

Descripción:

INFORME DE ANÁLISIS 

Agua de consumo humano

C.S.P Alzira dept11. Dep La Rivera

GRIFO CONSUMIDOR, FARMACIA PLAZA CONSTITUCIÓN, 4

300516

RED MASSANASA-ABASTECIMIENTOProcedencia:

Localidad: MASSANASSA

C/ La Paz, s/nº

46600 ALZIRA
Dirección:

Fecha de entrada de la muestra:

Fecha de muestreo: 09/05/2016 00:00:00

09/05/2016Nº muestra: 08-16-05456
461650001000Ref. externa:

CompletoTipo de análisis:
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CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

MicrobiológicoANÁLISIS SOLICITADO: 17/05/2016Fecha de finalización:

RESULTADOS:

Dia de inicio
del ensayo

Valor
hallado

Valor de
referencia MétodoParámetro Incert. (±) L.C.

RECUENTO

PEE/LSPV/267 10/05/2016
00:00:00

0,00E+00Rto. Escherichia coli (NMP/100 ml)
-<1<1 ][

OBSERVACIONES:

R.D. 140/2003, de 7 de febrero.

Los parametros marcados  ( # ) no se ajustan a los de referencia establecidos por:

L.C.: Límite de cuantificación

L.D.: Límite de detección

La columna que expresa el valor de referencia no está incluida en el alcance de la acreditación.

Pedro Martí Requena

Valencia, a 30 de Mayo de 2016

El Jefe de Seccion del Laboratorio:

Este documento ha sido validado
electrónicamente de acuerdo con lo

establecido en el Decreto 87/2002 del
Gobierno Valenciano

NOTAS:
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